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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabudio namo esandio Ventos g. 53, MaZeikiai, atnaujinimo (modernizavimo) investicinis
planas rengiamas pagal sutartj Nr. EPC03456, techniné uZduotis parengti daugiabucio gyvenamo namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicinj plang (dokumentai kuriais remiantis rengiamas daugiabudio
atnaujinimo investicinis planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0018-00759, pastato
statinio vizualinés apZiiiros aktas Nr. AK 20/11-30/02). Daugiabu¢iui namui netaikomas nei vienas i§
tipiniy techniniy projekty patalpinty BETA tinklalapyje (www.betalt.It).

Projektas atitinka MaZeikiy miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto MaZeikiy rajono savivaldybés
tarybos 2009 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T1-94 ,,Dél MaZeikiy miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo*
koregavima, patvirtintg 2018 m. gruodZio mén. 14 d. MaZeikiy rajono savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T1-
335.

Ataskaitoje pateikti investiciniai skai¢iavimai gali skirtis nuo realiy dél $iy prieZasciy:
1 —energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientaciné, todél darby atlikimo
konkurso metu gali kisti;

2 —energetiniy istekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybés, savivaldybés ar §ilumos tiekimo
imoniy aptarnaujanciy minétus objektus, politikos, infliacijos bei kity prieZas¢iy;

3 —skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darbus vykdan¢ios organizacijos objekte turi atlikti
visus tam reikalingus (patikslintus) skai¢iavimus;

4  —daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali biiti naudojamas kaip pagrindas
tiksliems darby kiekiams ir tiksliai darby bei medZiagy kainai nustatyti, kadangi $iame daugiabu&io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekte skai€iuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darby kainy
apskai¢iavimo jkainiais ir metodika.

Visi pasililymai yra pateikiami kaip prieSprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

Investicinio rengéjai:
Pareigos: Vardas, pavardé: Tel. Nr. Atestato Nr. [ISduotas Pretestas iki
Direktorius V. Suksteris 869825193 - - -
Direktoriaus pav.  |R. Kiveris 868721653 0091 2015-01-16 2025-01-16
InZinierius D. Barysa 862027381 0018 2016-12-16 2021-12-16
0026 2015-05-21 2025-05-21
INV 0067 [2015-03-17 -
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
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II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1

DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau — namas) TIPO

APIBUDINIMAS

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) — Blokinis;
1.2. Auksty skaicius -35;

1.3. Statybos metai, tipinio namo projekto,

pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

(jeigu yra) - 1975;
1.4. Namo energinio naudingumo klasé, -F;

sertifikato Nr., iSdavimo data

1.5. Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m?
1.6. Atkuriamoji namo verté, tiiks. Eur

(pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis)

- KG-0018-00759, 2021.03.02;
— jraSy néra;
— jraSy néra;

2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI
1 lentelé.
Eil. |Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
2.1. |Bendrieji rodikliai
. Remiantis nekilnojamo turto registro
2.1.1. [Buty skaicius il 30 centrinio duomeny banko i§raso
duomenimis.
2.1.2. |Buty naudingasis plotas m? 1829,67 Gyvenamosios paskinties;patilpy
plotas
213 Namo negy.\:t?namosms paskirties it 0 i
patalpy skai¢ius*
214 Namo negyvenamosios paskirties o 0.00 |
patalpy bendrasis plotas
Namo buty ir kity patalpy naudingasis . . 8 o
2.1.5. (hendrasis) plotas(2.1,2:+2,1.4) m 1829,67 |Gyvenamosios paskirties patalpos
2.2. |Sienos (g/b bloky)
Fasadiniy sieny plotas (be
291 [Soriniy sieny plotas (atémus langy ir 2 1562.62 cokolio ir pamaty)) 1281,52 m?
7 [kt. angy plota), jskaitant angokra§éius ’ Angokraséiy plotas
281,10 m2.
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info @termaconsult.1t 4




Ventos g. 53, LT-89147 MaZeikiai
299 Isorllm.q sieny §ilumos perdavimo W/mK 127
koeficientas
Nesiltintos
Cokolio plotas
2.2.3. |Cokolio plotas m2 219,21 15422 m?
Cokolio dalies grunte (0,60 m
gylio) plotas 65,00 m2
204 Cokc?h.o §ilumos perdavimo W/miK 3.03 -
koeficientas Betono bloky, nesiltintas.
2.3. |Stogas (sutapdintas)
2.3.1. |Stogo dangos plotas m? 1213,67 Stogo plotas
606,84 m2
239 Stoio ar pe;dar;ggs pas.togeje §ilumos W/m2K 0.85
RISy koeticlentds Papildomai neapgiltintas
Buty ir kity patalpy langai ir
2.4. |balkony durys
o™ g Langai gyvenamosios, prekybos
2.4.1. |Langy skai€ius, i5 jy: vnt. 110 paskirties patalpose
110 wnt.
Langy, pakeisty i maZesnio Silumos Plastikiniy langy yra
2.4.1.1 ] vnt. 100 100 vnt.
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2. |Langy plotas, i$ jy: m? 290,00 [Gyvenamosios paskirties patalpose
Langy, pakeisty j maZesnio §ilumos . Ln,
24210 . m? 264,48 |Gyvenamosios paskirties patalpose
laidumo langus, plotas
2.4.3. |Balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ jy: vnt. 30 Gyvenamosios paskirties patalpose
Balkony (lodZijy) dury, pakeisty |
2.4.3.1 {[maZesnio $ilumos pralaidumo duris, vnt. 26 Gyvenamosios paskirties patalpose
skaicius
2.4 4. |Balkony (lodZijy) dury plotas, i$ ju: m? 51,60 Gyvenamosios paskirties patalpose
Balkony (lodZzijy) dury, pakeisty j
2.4.4.1 |maZesnio §ilumos pralaidumo duris, m? 4472 |Gyvenamosios paskirties patalpose
plotas

UAB ,,Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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Bendro naudojimo patalpy
(laiptiniy, riisiy, Silumos punkty ir
2.5. |[kt.) langai ir lauko durys
SR ai ¢ riisio | .
2.5.1. |Langy skai€ius, i§ ju: vnt. 42 slptiniy lanaps ol Wisiolangg:
24 vnt.
2511 Langy, pakeisty j maZesnio §ilumos viit 8 Laiptiniu laneai
1 ralaidumo langus, skaidius ' ApHmanes
. Laiptiniy langai 30,24 m2, rtio
5.2, as, i§ ju: 2 3 .
2.5.2. |Langy plotas, i§ ju m 8,52 langai 8,28 m2
Langy, pakeisty | maZesnio $ilumos G 3
2520| .= m? 30,24  |Laiptiniy langai
pralaidumo langus, plotas
Pagrindinio jéjimo laiptinés lauko
2.5.3. |Lauko dury skaiéius vnt. 6 durys 2 vnt., tambiiro durys 2 vnt.,
i&jimo | riisj lauko durys 2 vnt.
Pagrindinio jéjimo laiptinés lauko
durys 5,13 m2, tambiiro durys 5,54
2.54. |Lauko d lot B | el :
B = hi2d m2, j&jimo | riisj lauko durys 3,69
m2
2.6. |Riisys
Grindy vir§ neildomo riisio plotas
2.6.1. |Rusio perdangos plotas m? 444,45  |444,45 m2, nevertinant vidaus
pertvary uZimamo ploto.
Risio perdangos §ilumos perdavimo . N el
2.6.2 . Wim2K 0,71 Grindys vir§ neSildomo riisio
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esangios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamuyjy
ir negyvenamyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamuyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo
ploto sgvoka)

UAB ,,Terma Consult", Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,

reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.lt
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3.

NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES JVERTINIMAS

2 lentelé.
Jvertinimo pagrindai (kasmetiniy ir
ikl ;
Eil. | Vertinimo | Bendras ﬁ(i;;.lel;(st; d::o:;r:fi)":;as neeiliniy apZiiiry, statybos tyrinéjimy
Nr. | objektas |ivertinimas® AR L e ir vizualinés apZiiiros akty datos,
nusidéveéjimo lygis ir pan.) F 7 M e
registracijos numeriai, vykdytojai)
Statinio vizualinés apZitiros aktas AK
20/11-30/02, vykdytojai: UAB “Terma
31 ISorinés 3 Sienos g/b bloky, nesiltintos. Consu"lt mmmenus}co?-sultan'tas )
" |sienos - Vietomis sienoje matosi jtritkimai. L5 Ta-\o pEstops ek Y alon
Gureckyté
Pamatai betono monolotinio betono
3.2. |Pamatai 3 be hidroizoliacijos. Ne visu
perimetru jrengta nuogrinda.
Stogas sutapdintas, danga pakeista.
3.3. |Stogas 3 Stogo perdanga papildomai
neapsiltinta.
Bquti: ik 91 proc. langy ir balkono dury
pata P butuose pakeisti PVC konstrukcijos
3.4. |langaiir 2] g ; .
langais su vienkameriu stiklo
balkono ety
durys paketu.
Balkony ar
:2?;31‘;0 Viso yra 30 balkony. T jy 2
3.5, . 3 balkonai jstiklinti §iuolaikine
sios W ..
] stiklinimo konstrukcija
konstrukei
jos
o Grindys vir§ neildomo riisio
Risio ; i
3.6. 3 patenkinamos biikés, perdangos
perdanga T :
ilinkiy nepastebéta.

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.It
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. Visi laiptiniy langai pakeisti. Rasio
Bendrojo aiptiniy tang p
. langai seni mediniy rémy su
naudojimo e s
37. |patalp istiklinimu. Laiptinés lauko durys
oo [pataPd metalinés, tambiiro senos medinés.
langai ir s .
Iéjimo j raisj lauko durys senos
lauko durys .. .
medinés, nesandarios.
Pastatas $ildosi centralizuotai i$
miesto $ilumos tiekimo tinkly.
Silumos punktas elevatorinis su
. kar§to vandens ruo§imo moduliu.
Sildymo . ) . .
38. |. Sildymo sistema vienvamzde,
sistema .
radiatoriai ketiniai ir plieniniai be
termostatiniy ventiliy. Sildymo
sistemos vamzdynai seni nekeisti,
stovai nesubalansuoti.
Kar§tas vanduo ruoSiamas $ilumos
Karsto . ..
punkte esanciame ploksteliniame
3.9. |vandens . . L
sistema Silumokaityje. Vamzdynai seni, tik
atskiros atkarpos pakeistos.
. Salto vandens tiekimo vamzdynai ir
Vandentie S .
3.10. Kis stovai nusidéveje. Atskiros atkarpos
pakeistos.
Buitiniy nuoteky sistemos
Nuoteky . q”'kq L. .
.. magistraliniai vamzdynai ir stovai
3.11. |3alinimo s s . .
. seni nusidéveéje, vietomis atkarpomis
sistema .
pakeisti.
Védinimo sistema natiirali -
kanaliné, patenkinamos biiklés.
312 Védinimo Kanaly angos virtuvése ir san.
7 |sistema mazge. Oro pritekéjimas vyksta per
langus ir duris. Oras natiiraliai iSteka
per ventiliacijos kanalus.

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.It
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Bendro naudojimo elektros
instaliacija (laidai, Sviestuvai,
Bendrieji jungtukai ir t.t.) laiptingje ir bendro
313 elektros ir 3 naudojimo risio patalpose
7 |apgvietimo i susidévéjusi, dauguma laidy al.
jrenginiai netinkamo skerspjiivio. Riisyje
triksta ap§vietimo, Sviestuvai
susidévéje, laidy tvirtinimas silpnas.
Liftai (jei
3.14. G - -
yra)
Laiptinés sieny, grindy ir luby
S R L apdaila patenkinamos biiklés.
Laiptineés ir : = :
3.15. s 3 Vietomis sienos ir lubos
koridoriai . N o s
vir§utiniame aukSte apibégusios,
nusilupes daZy apdailinis sluoksnis.
* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai

blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél

papildomy pastato paZeidimy).

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO

IVERTINIMAS

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2018-2020 metais. Rodikliai nustatomi vadovaujantis

Tvarkos apraSo 12 punktu.

3 lentelé.
Eil. Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo
§iluminés energijos sgnaudos i
: : fikat - -
4.1.1. |patalpy Sildymui pagal kWh/m”/ metus 157,46 el e (.)0}8 0y
L . duomenimis

energinio naudingumo
sertifikato duomenis

412, Nam.o energinio naudingumo — = Sertifikato KG~F)0.18-00759
klasé duomenimis
Faktinés Siluminés energijos
sanaudos namo patalpy kWh/metus 164 297,33

4.1.3. |Sildymui pagal ankstesniyjy 3- 2018, 2019, 2020 mety
juy mety iki projekto rengimo kWh/m2/metus 80.44 vidurkis
mety vidurkj
4.1.3. punkte nurodyty

4.14. [Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3066,27 2018, 2019, 2020 mety
dienolaipsniy skai€ius vidurkis

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.lt
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4.1.5.

dienolaipsniui

Siluminés energijos sanaudos
patalpy Sildymui vienam

kWh/

dienolaipsniui

53,58

2018, 2019, 2020 mety
vidurkis

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: nepakeisti like seni mediniy rémy langai ir lauko durys, neapgiltintos iSorinés sienos, stogas, riisio
perdanga, ne efektyvi $ildymo sistema.

5. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)
PRIEMONES

Priemoniuy paketas A

4.1 lentelé

Numatomi priemoniy techniniai-
energiniai rodikliai*
5 Darby
Atitvaros Kiekis
atet Pricmonés T"“a;“l’“s e Silumos | (115 m, | Skaidiuojamoji | Ikainis,
o] pavadinimas ApLasymas, b a.nt perds?wmo vnt., kaina, Eur Eur###
konstrukceijy sprendimy | koeficientas, kompl.,but
principus, technineés jrangos| U (W/m2K) as)’
charakteristikos ir pan.** ir/ar kiti
rodikliai*
1 2 3 4 5 6 7
5.1. Energijos efektyvumg didinanéios priemonés
Sildymo ir karito vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas) - dvivamzdé Sildymo sistema su apskaita
5.1.1. Esamo elevatorinio §ilumos 1 kompl. 17 514,42 17514,42
punkto keitimas nauju
automatizuotu su
§ilumos punkto ar nepriklausoma $ildymo
katilinés jrengimas, sistema ir kar§to vandens
keitimas, pertvarkymas |[ruoSimu (galia §ildymui ~97
arba individualiy katily[kW, kar$to vandens ruoSimui
ir (ar) kar§to vandens |~244 kW); Automatiniy
ruo§imo jrenginiy balansiniy ventiliy su slégio
jrengimas ar keitimas [perkrycio reguliavimu
jrengiamas ant §ildymo
sistemos stovy, 22 vnt.
5.1.3. atsinaujinantiy o ' _ 1 kompl. 17631,7 17631,70
gils . s i Fotovoltiniy saulés moduliy
energijos Saltiniy o s i
R jégainés ant pastato ploks€io
(saulés, vejo, i
s stogo bendro naudojimo
geotermings ar s ok
i e elektros energijos reikmems
aerotermines ; : B
T ; jrengimas ~5 kW
energijos) jrengimas
UAB ,. Terma Consult, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.lt 10
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5.14.

Sildymo sistemos
atnaujinimas ar
pertvarkymas)
(balansavimas,
vamzdyny keitimas,
izoliavimas, Sildymo
prietaisy, termostatiniy
ventiliy jrengimas,
individualiy §ilumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos
jrengimas)

Sildymo sistemos prietaisy
keitimas ~112 vnt.;
Termostatiniy radiatoriy
voZtuvy montavimas kai
voZtuvai su automatiniu
srauto ribojimu ~112 vnt,
kuriy temperatiirinis
reguliavimas nustatytas
gamykligkai nuo 16 iki 28°C;
Sildymo sistemos vamzdyny
stovy ir pajungimo
atvamzdZiy keitimas ~886 m;
Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny
keitimas ir naujos Siluminés
izoliacijos ant jy jrengimas
~237,04 m; UZdaromyjy
ventiliy ant $ildymo sistemos
stovy jrengimas ~66 vnt.;
Silumos kiekio dalikliy ant
radiatoriy jrengimas ~110
vnt. su §ilumos kiekio
dalikliy duomeny nuskaitymo
jrenginiais-koncentratoriais
montuojamais laiptinése (~10
vnt.) su ir centriniu duomeny
surinkimo skydu (~1 vnt.).

kompl.

5528545

55285,45

5.1.5.

karSto vandens
sistemos pertvarkymas,
atnaujinimas,
vamzdyny keitimas ir
(ar) izoliavimas

Kar§to vandens magistraliniy
vamzdyny keitimas, ir naujos
Silumines izoliacijos ant jy
jrengimas ~185,68 m; Kar$to
vandens vamzdyny stovy ir
pajungimo atvamzdZiy
keitimas ~440 m;
Rank$luo§¢iy dZiovintuvy
keitimas ~50 vnt.,
Termobalansiniy cirkuliacijos
ventiliy su dezinfekcijos
moduliu ir termometru ant
kar$to vandens tiekimo stovy
irengimas ~10 vnt.;
UZdaromuyjy ventiliy ant
kar$to vandens stovy
jrengimas ~30 vnt.

kompl.

31 920,07

31920,07

5.1.6.

natiiralios védinimo
sistemos sutvarkymas
arba pertvarkymas

Natiiralios traukos
ventiliacijos kanaly valymas,
dezinfekavimas

50

butas

4 840,00

96,80
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5.1.11. [sutapdinto (plok3€io) |Sutapdinto stogo ne didesnis 606,84 61 225,44 100,892894
stogo Siltinimas, stogo Jhidroizoliacinés stogo dangos [kaip 0,15 m?
dangos jrengimas keitimas su ap$iltinimu puty |W/m?K
polistirolu ir mineraline vata
~606,84 m2, prieglaudy
aptaisymas, apsauginés
tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy,
magistraliy ir i$vady iki
pirmo miesto lietaus nuotéky
Sulinio keitimas ~91,60 m
5.1.12, |iSoriniy sieny Fasadiniy sieny apSiltinimas |ne didesnis 1562,62 110 708,96 70,848248
Siltinimas, jskaitant polistireninio putplas&io kaip 0,18 m?
sieny konstrukcijos plokstémis jrengiant W/m?K
defekty pasalinimg** |tinkuojamg fasadg ~914,27 |fasadiniy
m?2; sieny balkonuose sieny, ir ne
apSiltinimas ~310,61 m2; 1 a.|didesnis kaip
balkony perdangos plok3¢iy 0,327 W/m2K
Siltinimas i§ lauko pusés sieny
~25,32 m2; Soniniy balkony |balkonuose
sieny (alty) apsiltinimas
~31,32 m2; Angokrastiy
apsiltinimas i% iSorés
termoizoliacinémis
plokstémis, apdailos
jrengimas ~281,10 m2. Prie§
apsiltinimo darbus
numatomas pagal langy angy
perimetrg i§ laukinés ir
vidinés pusés sandarinimo
juostos klijavimas
5.1.13. |cokolio Siltinimas, Cokolio apsiltinimas ne didesnis 219,21 22 661,02 103,374435
jskaitant cokolio ekstrudinio puty polistireno {kaip 0,22 m?
konstrukcijos defekty |plokitémis, apdaila klinkerio |W/m?K
paSalinima, elektros, |ar akmens masés plyteliy
dujy ar kity sistemy ar [~154,22 m2. Pamaty iki 0,60
jrengimy nuo m gylio apsiltinimas
Siltinamos sienos ekstrudinio puty polistireno
(cokolio) plokstémis ~65,00 m2,
atitraukimag** védinimo angy su grotelémis
rusio patalpy védinimui
jrengimas
5.1.14. |nuogrindos Nuogrindy tvarkymo darbai [56,46 m? 1 568,46 27,780021
sutvarkymas 0,50 m plotio
5.1.15. |balkony ar lodZijy Balkony stiklinimas PVC ne didesnis 349,44 51102,15 146,240127
jstiklinimas, jskaitant |konstrukcija su stiklo paketu, {kaip 1,40 m?
esamos balkony ar per visg balkono aukstj pagal |W/m2K, m?
lodZijy konstrukcijos |vieningg projekta, 30 vnt.
sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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5.1.16. |bendrojo naudojimo  |Riisio langy keitimas ~24 vnt.|ne didesnis 8,28 2 446,83 295,510870
patalpose esanciy (~8,28 m2) kaip 1,20 m?
langy keitimas W/m2K
(iskaitant apdailos
darbus)
5.1.17. |bendrojo naudojimo  |Laiptinés lauko dury keitimas |ne didesnis 14,35 4 980,03 347,040418
lauko dury (j&jimo, metalinémis durimis su kaip 1,50 m?
tambiiro, balkony, apsiltinimu 2 vnt.(~5,13 m2); |[W/m2K
rusio, konteinerinés,  |[éjimo j riisj lauko dury
Silumos punkto) keitimas metalinémis 2
keitimas (jskaitant vnt.(~3,69 m2); Tambiiro
apdailos darbus) dury keitimas PVC durimis
su jstiklinimu 2 vnt.(~5,54
m2)
5.1.18. |jéjimo laipty remontas |Laiptinés lauko jéjimo 69,66 m? 9 122,68 130,960092
ir pritaikymas aikstelés remontas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams |nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas) |(pandusy pagal poreikj ir
galimybes jrengimas)
5.1.19. |buty ir kity patalpy Buty langy ir balkono dury  |ne didesnis 32,40 6 064,33 187,170679
langy ir balkony dury |keitimas. Angokra$giy kaip 1,20 m?
keitimas maZesnio apdaila W/m2K
$ilumos pralaidumo
langais
5.1.20. |rusio perdangos Perdangos vir§ nesildomo ne didesnis  |389,71 10 798,87 27,710015
Siltinimas rasio Siltinimas — risio luby  |kaip 0,22 m?
Siltinimas termoizoliacijos  |W/m?K
plokstémis, apdailos
sluoksnio jrengimas
§.1.22. |bendrojo naudojimo  |Bendro naudojimo elektros |1 kompl. 14 594,75 14594,75
elektros inZinerinés instaliacijos keitimas -
sistemos, apS$vietimo |pastato el. spintos
sistemos atnaujinimas |atnaujinimas, naujy laidy,
(elektros kabeliy jungikliy keitimas,
keitimas, Sviesos diody|paskirstymo déZugiy, el.
(LED) ap3vietimo ir  |kabeliy keitimas nuo riisio iki
automatinés buty apskaitos spinty, buty
ap3vietimo valdymo  |apskaitos spinty jrenginiy
sistemos jrengimas)  |atnaujinimas (naujy
automatuky-kirtikliy
jrengimas), esamy §viestuvy
laiptinése ir bendro
naudojimo rlisio patalpose
keitimas LED 3$viestuvais ir
jy valdymo jrangos jrengimas
ir t.t.
I§ viso (Eur be PYM) 422 465,16
PVM 88 717,68
IS viso (Eur su PVM) 511 182,84
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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Ventos g. 53, LT-89147 MaZeikiai

5.2 Kitos priemonés
5.2.1. |geriamojo vandens Geriamojo vandens 1 kompl. 12 994,93 12994,93
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny ir
ar keitimas stovy keitimas ~312,84 m,
jvado keitimas. UZdaromuyjy
ventiliy ant stovy jrengimas/
keitimas ~10 vnt.
5.2.2. |buitiniy nuoteky Buitiniy nuotéky 1 kompl. 10 622,31 10622,31
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny,
ar keitimas stovy ir i§vady iki pirmojo
miesto buitiniy nuoteky tinkly
Sulinio keitimas ~308 m
5.2.5. |drenaZo sistemos DrenaZo pastato perimetru {1 kompl. 6 844,13 6844,13
atnaujinimas ar atnaujinimas ~117,86 m
keitimas
5.2.9. |laiptiniy vidaus sieny, |Laiptiniy ir bendro 3 laiptiné 11 798,88 3932,960000
luby, grindy naudojimo patalpy laiptinéje
paruo$imas daZymui ir |remontas (sienos, grindys,
daZymas, turékly lubos) ~1269,01 m?, turékly
atnaujinimas ir atnaujinimas ~102,60 m.
daZymas
I§ viso (Eur be PVM) 42 260,25
PVM 8 874,65
I8 viso (Eur su PVM) 51 134,90
Viso (Eur be PVM) 464 725,41
PVM 97 592,33
Viso (Eur su PVM) 562 317,74
5.3. kity priemoniy 9,09 %
lyginamoji dalis nuo
bendros investicijy
sumos, procentais*

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uvZ nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

**Apradant iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio Ziltinimo darbams turi biiti naudojama ioriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny
apSiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) $is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos
turi bliti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)
minétos sistemos turi bilti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) Kitus statybos produktus.

***[kainiy detalizacija pateikta priede Nr. 3.

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.it 14




Ventos g. 53, LT-89147 MaZeikiai

Priemoniy paketas B

4.2 lentelé

3 4 5 6
5.1. Energijos efektyvumg didinanéios priemonés
Sildymo ir kar$to vandens sistemy atnaujinimas (modernizavimas) - dvivamzdeé ildymo sistema su apskaita
511 Esamo elevatorinio Silumos 1 kompl. 1751442 17514,42
punkto keitimas nauju
automatizuotu su
Silumos punkto ar nepriklausoma Sildymo
katilinés jrengimas, sistema ir kar§to vandens
keitimas, pertvarkymas |ruoSimu (galia $ildymui ~97
arba individualiy katily|kW, karSto vandens ruoSimui
ir (ar) kar$to vandens |~244 kW); Automatiniy
ruo$imo jrenginiy balansiniy ventiliy su slégio
jrengimas ar keitimas [perkry€io reguliavimu
jrengiamas ant §ildymo
sistemos stovy, 22 vnt.
5.1.3. s . 1 kompl. 17631,7 17631,70
atsma.t.!_] manél.u. Fotovoltiniy saulés moduliy
energijos Saltiniy I .
i jégainés ant pastato ploks¢io
(saulés, véjo, %
i 5 stogo bendro naudojimo
geotermines ar - i
o elektros energijos reikméms
aerotermings il
S ; jrengimas ~5 kW
energijos) jrengimas
UAB ,.,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
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5.1.4. |3ildymo sistemos kompl. 5528545 55285,45
atnaujinimas ar Sildymo sistemos prietaisy
pertvarkymas) keitimas ~112 vnt.;
(balansavimas, Termostatiniy radiatoriy voZtuvy
vamzdyny keitimas,  |montavimas kai voZtuvai su
izoliavimas, §ildymo |automatiniu srauto ribojimu
prietaisy, termostatiniy |~112 vnt, kuriy temperatirinis
ventiliy jrengimas, regu]ia\‘rimzfs nuslaty.ta's
individualiy $ilumos gf.lmyk1|§k.a| nuo 16 iki 28°C;
apskaitos prietaisy ar Sﬂdyrpo S'Ic’tem.os vamzdynq'
e . stovy ir pajungimo atvamzdZiy
dalikliy sistemos Keitimas ~886 m; Sildymo
jrengimas) sistemos magistraliniy vamzdyny|
keitimas ir naujos $iluminés
izoliacijos ant jy jrengimas
~237,04 m; UZdaromyjy ventiliy
ant $ildymo sistemos stovy
jrengimas ~66 vnt.; Silumos
kiekio dalikliy ant radiatoriy
irengimas ~110 vat. su Silumos
kiekio dalikliy duomeny
nuskaitymo jrenginiais-
koncentratoriais montuojamais
laiptinése (~10 vat.) su ir
centriniu duomeny surinkimo
skydu (~1 vnt.).
5.1.5. |kar$to vandens 1 kompl. 31 920,07 31920,07
sistemos pertvarkymas, | KarSto vandens magistraliniy
atnaujinimas, vamzdyny keitimas, ir naujos
vamzdyny keitimas ir |Siluminés izoliacijos ant jy
(ar) izoliavimas jrengimas ~185,68 m; Karsto
vandens vamzdyny stovy ir
pajungimo atvamzdZiy
keitimas ~440 m;
Ranksluos¢iy dZiovintuvy
keitimas ~50 vnt.,
Termobalansiniy cirkuliacijos
ventiliy su dezinfekcijos
moduliu ir termometru ant
karSto vandens tiekimo stovy
jrengimas ~10 vnt.;
UZdaromyjy ventiliy ant
kar§to vandens stovy
jrengimas ~30 vnt.
§.1.6. |natiiralios védinimo  |Natiiralios traukos 50 butas 4 840,00 96,80
sistemos sutvarkymas |ventiliacijos kanaly valymas,
arba pertvarkymas dezinfekavimas
5.1.8. |individualiy Minirekuperatoriy butuose ir |50 butas 58 154,55 1163,091000
rekuperatoriy kitos paskirties patalpose
jrengimas jrengimas ~110 vnt.
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595,
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5.1.11. |sutapdinto (ploks¢io) |Sutapdinto stogo ne didesnis 606,84 61 225,44 100,892894
stogo Siltinimas, stogo fhidroizoliacinés stogo dangos |kaip 0,15 m?
dangos jrengimas keitimas su ap§iltinimu puty |W/m2K
polistirolu ir mineraline vata
~606,84 m2, prieglaudy
aptaisymas, apsauginés
tvorelés jrengimas ir kt.
Lietaus nuotéky stovy,
magistraliy ir i§vady iki
pirmo miesto lietaus nuotéky
Sulinio keitimas ~91,60 m
5.1.12. |iSoriniy sieny Fasadiniy sieny ap§iltinimas |ne didesnis 1562,62 129 826,35 83,082431
Siltinimas, jskaitant mineralinés vatos plokStémis |kaip 0,18 m?
sieny konstrukcijos jrengiant ventiliuojama W/m2K
defekty paSalinima** |fasadg ~914,27 m2; sieny fasadiniy
balkonuose apSiltinimas sieny, ir ne
~310,61 m2; 1 a. balkony didesnis kaip
perdangos ploks¢iy Siltinimas [0,327 W/m2K
i§ lauko pusés ~25,32 m2;  |sieny
Soniniy balkony sieny (3alty) |balkonuose
apSiltinimas ~31,32 m2;
Angokra$€iy apsiltinimas i3
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, apdailos
jrengimas ~281,10 m2. Prie§
apSiltinimo darbus
numatomas pagal langy angy
perimetrg i$ laukinés ir
vidinés pusés sandarinimo
juostos klijavimas
5.1.13. |cokolio filtinimas, Cokolio apsiltinimas ne didesnis 219,21 22 661,02 103,374432
iskaitant cokolio ekstrudinio puty polistireno |kaip 0,22 m?
konstrukcijos defekty |plokstémis, apdaila klinkerio |W/m2K
pasalinima, elektros, |ar akmens masés plyteliy
dujy ar kity sistemy ar |~154,22 m2. Pamaty iki 0,60
jrengimy nuo m gylio apSiltinimas
Siltinamos sienos ekstrudinio puty polistireno
(cokolio) plokstémis ~65,00 m2,
atitraukimg** védinimo angy su grotelémis
riisio patalpy védinimui
jrengimas
5.1.14. |nuogrindos Nuogrindy tvarkymo darbai  |56,46 m? 1 568,46 27,780021
sutvarkymas 0,50 m plogio
5.1.15. |balkony ar lodZijy Balkony stiklinimas PVC ne didesnis 349,44 51 102,15 146,240127
jstiklinimas, jskaitant |konstrukcija su stiklo paketu, |kaip 1,40 m?
esamos balkony ar per visg balkono aukstj pagal |W/m?K, m?
lodZijy konstrukcijos ]vieningg projekta, 30 vnt.
sustiprinima ir (ar)
naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimag
pagal vieng projekta
UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595,
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5.1.16. |bendrojo naudojimo  [Riisio langy keitimas ~24 vnt.|ne didesnis 8,28 2 446,83 295,510870
patalpose esandiy (~8,28 m2) kaip 1,20 m?
langy keitimas W/m2K
(iskaitant apdailos
darbus)
5.1.17. |bendrojo naudojimo |Laiptinés lauko dury keitimas |ne didesnis 14,35 4 980,03 347,040418
lauko dury (j&jimo, metalinémis durimis su kaip 1,50 m?
tambdiro, balkony, ap§iltinimu 2 vat.(~5,13 m2); |[W/m2K
rasio, konteinerinés,  [&jimo j risj lauko dury
Silumos punkto) keitimas metalinémis 2
keitimas (jskaitant vnt.(~3,69 m2); Tambiro
apdailos darbus) dury keitimas PVC durimis
su jstiklinimu 2 vnt.(~5,54
m2)
5.1.18. |jéjimo laipty remontas |Laiptinés lauko jéjimo 69,66 m? 9 122,68 130,960092
ir pritaikymas aik$telés remontas, pritaikant
nejgaliyjy poreikiams [nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas) |(pandusy pagal poreiki ir
galimybes jrengimas)
5.1.19. |buty ir kity patalpy Buty langy ir balkono dury  |ne didesnis 341,60 63 937,36 187,170258
langy ir balkony dury |keitimas. Angokrasiy kaip 1,20 m?
keitimas maZesnio apdaila. Kei¢iami visi buty  |W/m2K
Silumos pralaidumo  |[langai
langais
5.1.20. Jrisio perdangos Perdangos vir$ neildomo ne didesnis 389,71 10 798,87 27,710015
Siltinimas riisio $iltinimas — riisio luby  [kaip 0,22 m?
Siltinimas termoizoliacijos  |W/m?2K
plokstémis, apdailos
sluoksnio jrengimas
5.1.22. |bendrojo naudojimo  |Bendro naudojimo elektros |1 kompl. 14 594,75 14594,75
elektros inZinerinés instaliacijos keitimas -
sistemos, apSvietimo |[pastato el. spintos
sistemos atnaujinimas |atnaujinimas, naujy laidy,
(elektros kabeliy jungikliy keitimas,
keitimas, $viesos diody |paskirstymo déZuiiy, el.
(LED) ap3vietimo ir  |kabeliy keitimas nuo riisio iki
automatinés buty apskaitos spinty, buty
apSvietimo valdymo  |apskaitos spinty jrenginiy
sistemos jrengimas)  |atnaujinimas (naujy
automatuky-kirtikliy
jrengimas), esamy $viestuvy
laiptinése ir bendro
naudojimo risio patalpose
keitimas LED 3viestuvais ir
ju valdymo jrangos jrengimas
irtt
IS viso (Eur be PVM) 557 610,13
PVM 117 098,13
I$ viso (Eur su PVM) 674 708,26
UAB ,,Terma Consult"“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595,
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5.2 Kitos priemonés
5.2.2. |geriamojo vandens Geriamojo vandens 1 kompl. 12 994,93 12994,93
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny ir
ar keitimas stovy keitimas ~312,84 m,
jvado keitimas. UZdaromuyjy
ventiliy ant stovy jrengimas/
keitimas ~10 vnt.
5.2.3. [buitiniy nuoteky Buitiniy nuotéky 1 kompl. 10 622,31 10622,31
sistemos atnaujinimas |magistraliniy vamzdyny,
ar keitimas stovy ir iSvady iki pirmojo
miesto buitiniy nuotéky tinkly
Sulinio keitimas ~308 m
5.2.5. |drenaZo sistemos DrenaZo pastato perimetru |1 kompl. 6 844,13 6844,13
atnaujinimas ar atnaujinimas ~117,86 m
keitimas
5.2.9. [laiptiniy vidaus sieny, |Laiptiniy ir bendro 3 laiptiné 11 798,88 3932,96
luby, grindy naudojimo patalpy laiptinéje
paruofimas daZymui ir {remontas (sienos, grindys,
daZymas, turékly lubos) ~1269,01 m?, turékly
atnaujinimas ir atnaujinimas ~102,60 m.
daZymas
I§ viso (Eur be PVM) 42 260,25
PVM 8 874,65
I$ viso (Eur su PVM) 51 134,90
Viso (Eur be PVM) 599 870,38
PVM 125 972,78
Viso (Eur su PVM) 725 843,16
5.3. kity priemoniy 7,04 %

* Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m-2K) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*.

**Apradant iSoriniy sieny ir cokolio $iltinimo priemong, nurodoma, kad iSoriniy sieny ir cokolio 3iltinimo darbams turi biiti naudojama ioriné
termoizoliaciné sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvany iSoréje jrengiama sieny
apdiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas rinkai pateikias statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis
Europos techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba (retaikoma i¥orinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) 3is rinkinys
(komplektas), turintis nacionalinj techninj jvertinimg, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms) minétos sistemos
turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms
termoizoliacinéms sistemoms) turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba (netaikoma iSorinéms tinkuojamoms sudétinéms termoizoliacinéms sistemoms)

minétos sistemos turi bliti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus ir (ar) kitus statybos produktus.

*+*Tkainiy detalizacija pateikta priede Nr. 3.
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6. NUMATOMU JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO
NUSTATYMAS
(Rodikliai nustatomi Tvarkos apraso 14 punktu)
5 lentelé.
Kiekis
b Rodikliai Mato vnt. . | Planuojama A Flanuoja
Nr. Esama padétis Wt ma B
P paketas
1 2 3 4 5 6
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. |Pastato energinio naudingumo klase Klasé F C B
Skai€iuojamosios Siluminés energijos
62 [sanaudos patalpy $ildymui ir kar§tam kWh/m%metus 227,66 95,88 79,09
vandeniui ruosti
. I5 ju pagal energija taupanéias
" |priemones:
6.2.1.1. |Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m# metus 62,73 7,20 6,36
62.12. |Stogas kWh/m?/metus 17,24 2,15 1,90
6.21.3. |Perdanga kuri ribojasi su iSore kWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
6.214. [Perdanga vir§ nesildomo riisio kWh/m?/metus 9,16 2:97 2,28
6.2.15. [Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kWh/m%/metus 0,00 0,00 0,00
62.1.5.1. [Grindys ant grunto kWh/m%/metus 0,00 0,00 0,00
Sl = - Hgnzomallal pakraSéiuose apgiltintos T N 0.00 0.00 0.00
grindys ant grunto
. Ve.:mkallul pakraS¢iuose apSiltintos KWh/m/metus 0,00 0.00 0,00
grindys ant grunto
P Vevrlull(allal |r.h0r|7.(mlalla1 pakrad€iuose KWh/m#/metus 0,00 0,00 0,00
ap§iltintos grindys ant grunto
o Sildomo riisio atitvaros kurios ribojasi KWh/m2/metus 0.00 0.00 0.00
su gruntu
62.16. |Langai kWh/m¥metus 27,96 17,62 11,27
6217 |Lauko durys kWh/m%/metus 0.55 0,27 0,24
62.18. |Pastato ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m¥metus 19,16 7,73 6,83
6.2.1.9. |Nuostoliai dél vedinimo kWh/m¥metus 20,66 14,61 6,48
- _Nu.ostolffu dél virSnorminés iSorés oro Wi/ i/itetiis 0,00 0.00 0,00
infiltracijos
62111 |Silumos pritekéjimai i iSorés kWh/m%/metus 4711 40,13 30,49
6.2.1.12. | Vidiniai $ilumos i§siskyrimai pastate kWh/m2/metus 47,34 35,83 35,83
Silumos nuostoliai, kuriuos
6.2.1.13. |kompensuoja §ilumos pritekéjimai ir kWh/m?/metus 58,03 34,52 31,26
vidiniai Silumos iSsiskyrimai
6.2.1.14 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui kWh/m?¥metus 157,46 52,15 35,36
6.2.115 (Energijos sagnaudos KV ruo§imui kWh/m?/metus 70,20 43,73 43,73
_— Energu(v):s sqtlaudos pastato $ildymui ir Wh/m/metus 227,66 95.88 79.09
KV ruofimui
AB ,,Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277593,
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Skaiiuojamyjy §iluminés energijos
sgnaudy patalpy Sildymui ir kar§tam
vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti
su esamos padéties duomenimis®

6.3

procentais - 57,88 65,26

LN lsmetia‘n.i.o SEEE (CO2 ekv.) kiekio T L 26,92 30,35
sumazéjimas’

Pastaba: pastato energijos sgnaudos §ildymui jvertintos fildomo ploto atZvilgiu 2 042,56 m? , jskaitant laiptiniy
Silumos kaina: 4,22 euro ct/kWh su PVM. Pagal UAB "Ma¥eikiy Silumos tinklai" &ilumos kaing

gyventojams nuo 2021.02.01

* Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimas apskaidiuojamas pagal formulg (Se—Sp) : Se x 100, kur Se — esamos

skaitiuojamosios $iluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, Sp - planuojamos $iluminés encrgijos

sgnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 ir 6 skiltyje. [vertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodikg STR.
2.01.02:2016 “Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas”.

** Jgyvendinus visas energija taupanéias priemones, apraSytas 4 lentelgje, Siltnamio efekta sukelianéiy dujy CO, ekv
iSmetimai j aplinka sumaZéjimas 1CO2e/metus. I¥metamy filtnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau SESD) (CO2 ekv),
kiekio sumaZinimo skaié¢iavimas (kai iluma tickiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr. 1.
6.2.1.1.-6.2.1.16 matosi visas pastato filumos nuostoliy balansas tame tarpe ir Siltinamy atitvary jtaka Silumos nuostoliy
per jas sumaZéjimui.

“*%Remiantis STR 2.01.02:2016 "PASTATY ENERGINIO NAUDINGUMO PROJEKTAVIMAS

IR SERTIFIKAVIMAS" X skyriaus "PASTATU SANDARUMO REIKALAVIMAI" reikalavimais
atnaujinto daugiabucio namo sandarumas turi biti iSmatuotas fstaigos turindios teise tai atlikti:

39. Sandarumas turi biiti matuojamas baigtame statyti pastate pries atlickant pastato energinio naudingumo
sertifikavimgq. Pastato sandarumo matavimo metu pastate turi bati baigti visi statybos darbai, kurie gali
pabloginti pastato sandarumo rodiklius. Laiko tarpas tarp pastato sandarumo bandymy protokole nurodytos

sandarumo matavimo datos ir pastato energinio naudingumo sertifikato isdavimo datos turi biiti ne didesnis
uz 1 metus. Pastato sandarumas turi biti iSmatuotas $iais atvejais:

39.1. Cir B klasés pastatams, kuriy projektavimas ir ( ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar)
Europos Sqjungos biudZeto lésomis;

39.2. visy paskirciy A, A+ ir A++ energinio naudingumo klasiy pastatams.*.

Priemoniy paketas A
6.1. lentelé. Individuali investicija butams
Buto ar kity Langai, balkono durys | Ventiliacinés grotelés BalKkono stiklinimas
patalpy numeris | Patalpy
ar kitas naudingas | Kiekis, | Investicijos, | Kiekis, | Investicijos, | Stiklinamas plotas, | Investicijos,
identifikavimo | plotas, m* | wnt. Eur vnt. Eur m Eur

pozZymis
Butas Nr. 1 32,93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 2 32,66 0 0,00 [#] 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 3 3313 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 4 51,03 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 5 33,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 6 32,93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 7 32,66 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 8 33,13 1 525,43 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 9 51,03 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 10 33,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 11 32,93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 12 32,66 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 13 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

UAB , Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-4635T Kaunas, Im. k. T357775953,
reg, Nr. 008070, tel.: 869825193 info@termaconsult.It 21



Ventos g. 53, LT-89147 MaZeikiai

Butas Nr. 14 51,03 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 15 33,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 16 32,93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 17 32,66 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 18 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 19 51,03 2 014,97 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 20 33,00 0 0,00 0 0.00 0,00 0,00
Butas Nr. 21 32,93 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr, 22 32,66 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 23 33,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 24 51,03 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 25 33,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr, 26 33,04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 27 50,95 5 2355,35 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 28 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 29 33,06 0 0.00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 30 33,03 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 31 33,04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 32 50,95 2 914,97 0 0,00 21,06 3726,58
Prekybos 33 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 34 33,06 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 35 33,03 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 36 33,04 2 1313,56 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 37 50,95 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 38 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 39 33,06 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 40 33,03 2 1313,56 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 41 33,04 0 0.00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 42 50,95 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 43 33.13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 44 33,06 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 45 33,03 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 46 33,04 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr. 47 50,95 0 0,00 0 0,00 21,06 3726,58
Butas Nr. 48 33,13 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Butas Nr., 49 33,06 0 0,00 0 0,00 13,88 2456,78
Butas Nr. 50 33,03 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Viso: 1829,67 14 7 337,84 0 0,00 349,44 61 833,60

I viso investicija Eur: 69 171,44

Priemoniy paketas B

6.2. lentelé. Individuali investicija butams

Buto ar kity Langai, balkono durys Mini rekuperatoriai Balkono stiklinimas
patalpy numeris | Patalpy butuose
Pt mm. paLInets Kiekis, | Investicijos, | Kiekis, | Investicijos, | Stiklinamas plotas, | Investicijos,
identifikavimo plotas, m? Y

pokymis vnt. Eur vnt. Eur m' Eur
Butas Nr. | 32,93 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 2 32,66 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 3 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 4 51,03 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 5 33,00 2 1313,56 2 1279.40 0,00 0,00
Butas Nr. 6 32,93 2 1313,56 2 1279.40 0,00 0,00
Butas Nr, 7 32,66 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 8 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
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Butas Nr. 9 51,03 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 10 33,00 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 11 32,93 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 12 32,66 3 1440,39 2 1279,40 13,38 2456,78
Butas Nr. 13 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 14 51,03 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 15 33,00 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 16 32,93 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 17 32,66 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 18 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 19 51,03 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 20 33,00 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 21 32,93 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 22 32,66 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 23 33,00 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 24 51,03 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 25 33,00 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 26 33,04 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 27 50,95 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 28 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 29 33,06 3 1440,39 2 1279,40 13,38 2456,78
Butas Nr. 30 33,03 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 31 33,04 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 32 50,95 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Prekybos 33 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 34 33,06 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 35 33,03 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 36 33,04 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 37 50,95 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 38 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 39 33,06 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 40 33,03 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 41 33,04 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 42 50,95 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 43 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 44 33,06 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 45 33,03 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 46 33,04 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 47 50,95 5 2355,35 3 1919,10 21,06 3726,58
Butas Nr. 48 33,13 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Butas Nr. 49 33,06 3 1440,39 2 1279,40 13,88 2456,78
Butas Nr. 50 33,03 2 1313,56 2 1279,40 0,00 0,00
Viso: 1829,67 140 77 364,20 110 70 367,00 349,44 61 833,60
I§ viso investicija Eur: 209 564,80
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR JGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentelé.
Paketas A Paketas B
1 1o ek Santykiné Santykiné
Eil. Nr. ISlaidy pavadinimas 1
A sty kre ST kaina, | ) oina, | Preliminari kaina, Eur |  kaina,
Eur/m? Eur/m?
1 2 3 4 3 4
8.1. |Statybos darbai, i§ viso 562 317,74 307,33 725 843,16 396,71
IS jy: statybos darbai, tenkantys
8.1.1. |energijos efektyvuma didinancioms 511182,84 279,39 674 708,26 368,76
priemonéms
8.1.2. |Kitos atnaujinimo priemonés 51 134,90 27,95 51134,90 27,95
Projekto parengimas (jskaitant
kspertizg, jei bitina, i jekt
R, |- oRer R IR REA. IE Pl 39 362,24 21,51 50 809,02 27,77
jgyvendinimo prieZiirg, kurig vykdo
Projekto vadovas)
8.3. |Statybos techniné prieZitira 11 246,35 6,15 14 516,86 7,93
8.4. |Projekto administravimas 7 748,65 4,23 7 748,65 4,23
18 viso: 620 674,98 339,23 798 917,69 436,65

Pastaba: Valstybés kompensacija statybos rangos darbams energijos didinan¢ioms priemonéms, projekto
parengimui, statybos techninei prieZidrai ir projekto administravimui gali gauti patalpy savininkai (naudingas
plotas  1829,67 m?).

Projekto rengimas — techninis darbo projektas, projekto jgyvendinimo prieZidra, kurig vykdo projekto vadovas
(priimta 7 proc. nuo rangos darby kainos), investicinio plano paruosimas kartu su energinio naudingumo
sertifikavimu pries ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos).

Statybos techniné prieZiiira -priimta 2 proc. nuo rangos darby kainos.

Projekto administravimas 7 748,65 Eur.

paskaigiuotos 4,235 Eur/m? su PVM (3,50 Eur/m?be PVM) naudingojo ploto atZvilgiu.

9. INVESTICLJU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 17 punkte nurodyta
metodika.

8 lentelé. Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

A paketas. | B paketas.

Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Rodiklio Pastabos
reikSme reik§me
1 2 3 4 5 6
9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
pdgal suvesting _— 54,64 62.39 NRG skal_élawmo rezu]tatfl.s be lvern.ntos
kaing paskolos ir paramos energija taupanciom
priemoném ir projekto jgyvendinimui
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atémus valstybés
parama

metais 46,89 53,49

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
NRG skai&iavimo rezultatus su jvertinta
paskola ir parama energijg taupanciom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

9.2. Energija taupan&iy priemoniy atsipirkimo laikas

9.2.1. |pagal suming kaing metais 50,14 58,39

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
NRG skai&iavimo rezultatus be jvertintos
paskolos ir paramos energijg taupanéiom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

atémus valstybés
parama

9.2.2. metais 40,90 48,17

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
NRG skaigiavimo rezultatus su jvertinta
paskola ir parama energijg taupanciom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius

Siluminés energijos pokyé&ius iki ir po projekto jgyvendinimo

A paketas.

Santykiniai $ilumos energijos poky¢iai, kKWh/m2

=177 18

Silumos suvartojimas $ildymui

~

oSildymas ir KV Blnvesticijy iSmokejimas

D Sutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia -177,18 kWh/m?, arba -77,83  proc.
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B paketas.

Santykiniai §ilumos energijos poky&iai, kWh/m2

ildymui

-50 Prie$ modernizacijg

Silumos suvartojimas
o

.

248,77

oSildymas ir KV Olnvesticijy iSmokéjimas

D Sutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia

11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

-248,77 kWh/m?, arba

-109,27 proc.

10 lentelé.
Planuojamos 1é3o0s A Planuojamos 1é30s B
paketas paketas
Proc. dalis Proc. dalis
nuo visos nuo visos
Eil.Nr. Leégy Saltiniai Suma, Eur sumos, % Suma, Eur | sumos, % Pastabos
1 2 3 4 5 6 7
Planuojami leSy
Saltiniai projekto
parengimo ir
jgyvendinimo
11.1. |laikotarpiu
Buty ir kity patalpy
11.1.1. |savininky nuosavos le5os
Kreditas ar kitos
skolintos finansuotojo
11.1.2 |léSos 562317,74 90,60% 725843,16 | 90,85% |Rangos darbams
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Valstybés paramos 1é3os,
kurios skiriamos
apmokant projekto
parengimo, jo
administravimo ir

Nuo 2017.11.01

statybos techninés kompensuojamos 100
11.1.3. |prieZitros iSlaidas 58357,24 9,40% 73074,53 9,15% |proc.

Kitos (ES paramos,

savivaldybés ar kitos
11.1.4. |paramos tiekéjo 1€3os)
I3 viso: 620674,98 100,00% | 798917,69 | 100,00%

Valstybés paramos

1éSos, kurios bus

skiriamos

kompensuojant patirtas

i$laidas, jgyvendinus
11.2. |projekts, i¥ ju: 22052088 | 35,53% | 28429579 | 35,59%

Nuo 2017.11.01,

Projekto parengimo kompensuojamos 100
11.2.1. |i§laidy kompensavimas 39362,24 6,34% 50809,02 6,36% |proc.

Statybos techninés Nuo 2017.11.01,

prieZiiiros iSlaidy kompensuojamos 100
11.2.2. [kompensavimas 11246,35 1,81% 14516,86 1,82% |proc.

Projekto jgyvendinimo Nuo 2019.06.22,

administravimo i§laidy kompensuojamos 100
11.2.3. |kompensavimas 7748,65 1,25% 7748,65 0,97% |proc.

Valstybés parama,

tenkanti energinj

efektyvumg

didinan¢ioms
11.2.4.|priemonéms: 162163,64 26,13% 211221,26 | 26,44%

kompensuojant 30 proc.

investicijy, tenkan&iy

energinj efektyvumg

didinan€ioms 30 % parama*. Nuo
11.2.4.1|priemonéms 153354,85 24,71% 202412,48 | 25,34% |2018.01.01

10 % parama. Nuo

papildoma valstybés 2018.01.01. Papildoma

parama, kompensuojant parama paskai&iuota nuo

10 proc. §iy priemoniy jkainiy bendros
11.2.4.2|igyvendinimo kainos 8808,78 1,42% 8808,78 1,10% |investicijy sumos: 4.1 ir
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valstybés paramos dydis, 4.2 lentelése A paketui
kai jgyvendinant 5.1.1ir5.1.4. eilutés; B
atnaujinimo projektg paketui 5.1.1. ir 5.1.4.
daugiabuiame name, eilutés.

jrengiamas atskiras ar

modernizuojamas esamas

neautomatizuotas $ilumos
punktas, jrengiami
balansiniai ventiliai ant
1.2421 |stovy 2119,24 0,34% 2119,24 0,27%

valstybés paramos dydis,
kai pertvarkoma ar keigiama
gildymo sistema, butuose ir
kitose patalpose jrengiant
individualios $ilumos
apskaitos prietaisus ar
dalikliy sistemsg ir (ar)
112422 |termostatinius ventilius 6689,54 1,08% | 6689,54 0,84%

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir paliikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

* Projektams, kurie parengti jsigaliojus 2017 m. lapkri¢io 1 d. LR valstybés paramos daugiabu&iams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymo redakcijai, nuo 2018-01-20 teikiama 30 proc. parama, kai pasiekiama C
energinio naudingumo klasé ir 40 proc. Silumos sanaudy sumaZéjimas, bei teikiama papildoma parama 10%, kai:
1. daugiabu&iame name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punktas ir
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy (jskaitant gildymo ir (ar) kar$to vandens sistemos prijungimo darbus; 2.
pertvarkoma ar keitiama 3ildymo sistema, butuose ir kitos paskirties patalpose jrengiant individualios Silumos
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius.

**Projekto parengimo i§laidy kompensuojama dalis — 100 procenty i§laidy nuo 2017.11.01, skirty atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti, jskaitant projekto autoring prieZiiirg, tatiau kompensuojama dalis neturi
virsyti 7 procenty statybos rangos darby kainos su PVM., numatytos statybos rangos darby sutartyje. Kai
pritaikomi tipiniai daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi virsyti

2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM.

**xStatybos techninés prieZiiiros i§laidy kompensuojama dalis - 100 procenty i§laidy nuo 2017.11.01 statybos
techninei prieiiirai vykdyti daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu,
tatiau i kompensacija neturi virSyti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos
darby sutartyje.

*#x* Projekto administravimo i§laidy kompensuojama dalis - 100 procenty faktiniy nuo 2019.06.22, tatiau

nevirSijan&iy 4,235 Eur/m2 su PVM (3,50 Eur/m’ be PVM) buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy.
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