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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio namo adresu: Zemaitijos g. 17, Mazeikiai, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy viesojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. 171222-01 pasira$ytg 2017.12.12 Prie investicijy plano pridedamas pastato
energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02406. Pastato energinio naudingumo klasé - E. Vizualinés apZiiiros aktas Nr.
171129-2; Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie$projektiniai sprendimai projektavimo darbams.
Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. Jgyvendinus projekta pagal paketa
B, biity pasiekiamas didziausias taupymas ir komforto lygis.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuéio namo apZiiiry aktai:

Kasmetiné Nr. 5.1-43; 2017.11.20
Dl Nr. 171129-1; 2017.11.29
planai

Vizualiné Nr. 171129-2; 2017.11.29
NML Nr. 171129-3; 2017.11.29

I1I. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas) ;Zlkz;z;omo
1.2 Auksty skaicius 5
1.3 Statybos metai 1972
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr. -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé E
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-02406
1.4.2 Sertifikato iSdavimo data 2018.01.12
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 2933,47 m2
1.4.4 Energijos sanaudos pastato $ildymui nurodytos sertifikate zlczf/;hg/:f T
1.4.5 Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas $ilumos $altinis centrinis $ildymas
1.5 Uzstatytas plotas 715 m2
1.6 Priskirto zemes sklypo plotas - m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 0,816 tokst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K:,’:::s’ Pastabos
1 2 3 4 §
2.1 Bendrieji rodikliai

2.1.1 buty skai¢ius vnt. 60

2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 2718,43

213 namo negyvenamosios paskirties patalpy - 0

skaiius*
2.1.4  |namo negyvenamosios paskirties patalpy ,
bendrasis (naudingasis) plotas m .
2.15 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 2718,43 4




22 Sienos (nurodyti konstrukcija)
2.2:1 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. .
angy plfotq), l;siail ant( angokraéc‘:iig m? 1772,09 Gelzbetonio plokstés
2.2.2  [iSoriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
koeficientas W/m?K 1,27 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
223 cokolio plotas o — AntZzeminé dalis:{209,29
: Pozeminé dalis:[166,32
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
2.2.4  |cokolio silumos perdavimo koeficientas W/m*K 1,46 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.3 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2:3.1 stogo plotas m? 702,60 Sutapdintas
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
23.2 [stogo Silumos perdavimo koeficientas W/mPK 0,85 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.4 Langai ir balkony durys
24.1 langy skaicius, i8 jy: vnt. 180
24.1.1 langq., pakeisty | maies.nvip Silumos — 162
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2  |langy plotas, i§ jy: m? 429,98
2421 langq_, pakeisty j mazesnio Silumos m? 388,13
pralaidumo langus, plotas
2.4.3  |balkony (lodzijy) dury, i8 jy: vnt 60
2.43.1 |balkony (lodZijy) dury, pakeisty | maZesnio
gilumos pralaidumo duris, skaiéius vnt 53
244  |balkony (lodZijy) dury plotas, i jy: m? 99,33
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty | maZesnio
$ilumos pralaidumo duris, plotas m? 87,74
2.5 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy, $ilumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
251 langy skaicius, i8 jy vnt 62
2.5.1.1 [langy, pakeisty j mazesnio $ilumos laidumo
langus, skaicius vat 3
2,52 |[langy plotas, i3 jy: m? 60,32
2.5.2.1 |langu, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo )
Iangtis.p plotasru ] m 50,63
2.5.3 [|lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius kei¢iamos durys: jéjimo - 4 vnt.,riisio - 4
ik 12 vnt., tambiiro - 4 vnt.
2.54  [lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 28,14 kei¢iamos durys 28,14 m?
2.6 Risys
2.6.1 riisio perdangos plotas m? 653
2.6.2 |risio perdangos §ilumos perdavimo
W/mK 0,71

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.




3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés buiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

. : ilini Zitiry, st
Eilés | Vertinimo |, Begdras I8samus biiklés apraSymas (defektai, neell-ml.liapz!url.!- ; ::fy?os
nr. objektas fverfinimas deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) HyriHCiImY 1 VIZUATIICS
* ? apZiiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukeija - g/b plokstés, sienos suskilingjusios,
iStrupéjusios tarpblokinés siiilés, konstrukcija nesiltinta,
sieny §iluminé varZa netenkina norminiy reikalavimy.
3
3. pamatai Pamatai betoniniai, nuogrinda suskilingjusi ir isikraipiusi.
Konstrukcija nesiltinta, netenkina galiojanéiy reikalavimy.
3
3.3 stogas Stogas sutapdintas, danga sena, nesandari, stogo
konstrukcija negiltinta. Lietaus nuvedimas vidinis. Siluminé
stogo konstrukcijos varza netenkina norminiy reikalavimy.
3
Statinio vizualinés apzitiros
aktas Nr.171129-2.

34 buty ir kity Dauguma langy pakeisti j PVC su stiklo paketais, likg 2017.11.29 Apzitiros vadovas
patalpy langai nepakeisti yra nesandariis - patiriami dideli §ilumos Kestutis Keliuotis, kvalif.
ir balkony nuostoliai. Netenkinami galiojantys reikalavimai. atestatas Nr.0212, isd.
durys 3 2013.08.27., Nr.11610, isd.

2007 10 26.

3.5 balkony ar Balkony ploks¢iy miras iStrupéjes.
lodziju
laikanciosios 3
konstrukcijos

3.6 riisio perdanga Riisio perdanga nesiltinta.

3

3T bendrojo Laiptiniy durys metalinés su kodine spyna, riisio ir tambiiry
naudojimo durys senos, medinés, nesandarios. Riisyje langai
patalpy langai nepakeisti, laiptinése sumontuoti PVC langai.
ir lauko durys 3





































































































































